MV - Types

Prévoir tirage de cheminée suffisant et
hauteur de cheminée efficace
selon NF EN 13384

e Raccord 30° min.

Diamétre du conduit de fumées 45" optimal
selon caractéristiques chaudiére

Volet de réglage de tirage (®)

Le culot du groupe de tirage par aspiration deux positions possible

peut se monter & droite ou @ gauche
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\NEAN

et & rotatif & 360" El aux situations de surpression
]
0
X
©
[:| © E
<
Piquage de mesure @ partir de 70 kW de
puissance calorifique prévu selon norme
Prévoir une ouverture de nettoyage
et un drain de condensat
Tirage cheminée MV35—49 10 Pa
Tirage cheminée MV55—110 15 Pa Isoler le conduit des fumées
Tolérance MV35—49 8-14 Pa monter I'isolation aussi proche
Tolérance MV55—110 8—18 Pa que possible de la chaudiére
Le constructeur de cheminée ou le planificateur est responsable du dimensionnement.
Si le tirage de cheminé n'est pas assuré conformément aux caractéristiques de la chaudiére, Chaudiére Hargassner R 2
la puissance nominale et les valeurs d'émission de la chaudiére ne peuvent étre respectées. R d t de la cheminée et di i it
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